ERATA LA LISTELE DE CANTITATI DE LUCRARI/FORMULARE PUBLICATE

o Instalatiile de curenti slabi - efractie si sonorizare au fost tratate in cadrul Listei de
cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, pozitile de la 1-9 instalatii
semnalizare, avertizare incendiu.

Specificdim urmatoarele: pentru centrala de efractie,montajul, conexiunile, legiturile
electrice, verificarile, probele sunt cuprinse in pretul utilajului - Centrala efractie.

s Pentru pozitiile 7,8,9,10 din cadrul fisei F4 -Instalatii electrice curenti slabi /Lista
cantitati utilaje si echipamente tehnologice, respectiv detector pasiv infrarosii,
contact magnetic usa, sirena exterioara, instalatie Sonorizare, montajul, probele si
cablajul sunt cuprinse cadrul costului echipamentelor.

¢ Fisa tehnica nr. 10 - Sistem de sonorizare numarul de microfoane va fi de 2,

A~ Obiect 1 - Biserica Yovidenia

¢ Categoria de lucrari: Refaceri, restaurare Biserica
Art.26 - RDOM11A -In cadrul articolului s-a preluat gresit ordinul de mdrime al cantitatii
este vorba de 3,4mp =340dmp.

o (Categoria de lucrari: Instalatia incalzire interior
Art.4 - ATBO3B -Termostatul de ambient este propus ca montaj (instalare in cadrul
art.4. ATBO3B din Formularul F3, iar costul produsului este dat in Fisa 4 poz. 9.

e Categoria de lucrari : Instalatii sanitare si stingere incendiu
Art.12 SB10C, in cadrul articolului ca este vorba despre material Plastic pentru
canalizare imbinat cu garnitura D=50mm - conform Partii/Planselor desenate, nu este
vorba de reductie.

+ (ategoria de lucrari: Instalatii electrice
Formular F4 - art.3 Instalatic de actionare ciopote este alimentata cu circuit din
cadrul T.E. al bisericii Yovidenia.

Obiect 4 - Refacere lumanarar

Categoria de lucrari: Constructii

Art.4 -In cadrul art. CAOTAT-betonul pentru fundatia fuméndrarului se va lfua n
consideratie Marca de beton din clasa C16-20.

Art.7 - CL21A1 -se va lua in consideratie explicatia articolului de deviz, se va oferta
cantitatea de 56 Kg.

Precizam ca extrasele de manopera, material, transport si utilaj rezuitate din prelucrarea
informatica a listelor de tucrari si propriile tehnologiii ale ofertantilor vor fi atasate doar
cu valeri, acelasi lucru este valabil si pentru Formularele F 3 - se ataseaza doar
decumentele cuantificabil valoric cu respectarea Documentatiei tehnice publicate.
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